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WAT ALS JE IETS VERANDERT 
AAN HET GEBOUW?

	� Als je het gebouw renoveert, uitbreidt 
en/of interne wijzigingen aanbrengt, 
moet je sowieso eerst de eigenaar of 
verhuurder op de hoogte brengen. Je 
moet ook een nieuwe sprinklerstudie 
laten maken door een erkend orgaan als 
ANPI of Vinçotte. Geef de wijzigingen ook 
door aan de verzekeringsmaatschappij.

	� Als je extra wanden plaatst of 
bestaande wanden verplaatst, kan dat 
gevolgen hebben voor de inplanting van 
de sprinklers (ze staan dan bijvoorbeeld 
te dicht tegen de wand). Verplaats de 
sprinklers dan, zodat het sproeipatroon 
niet meer wordt gehinderd.
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	� Heb je extra bureelunits of containers 
geplaatst? Dan moet je ze bijkomend beveiligen.

	� Heb je extra mezzanines, platforms, 
transportbanden, verbindingsgangen 
(‘walkways’) of iets dergelijks geplaatst? Dan 
moet je ook extra sprinklers plaatsen.

	� Ben je van plan om andere goederen dan 
aanvankelijk voorzien te stapelen? Of wil je 
de bestemming van een lokaal of zone wijzigen? 
Dan moet je een nieuwe sprinklerstudie aanvragen 
en het sprinklernetwerk (en eventueel ook de 
pomp(en) en watervoorraad) wijzigen.
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RWA’S (ROOK- EN WARMTEAFVOEREN)

RWA’s zijn vaak voorzien van een automatische sturing die ze 
activeert bij 68 °C (rode bulb) of wanneer rook gedetecteerd 
wordt.

Omdat de meeste sprinklersystemen geactiveerd worden bij 
68 °C adviseren we om:

	� alleen een manuele sturing te voorzien voor de RWA’s of

	� de activatietemperatuur van de RWA’s op te trekken tot 
181 °C of

	� de RWA’s pas te laten opengaan na de doormelding van 
het sprinkleralarm

	� Mag enkel gebruikt worden bij brand door brandweer.
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DEZE WIJZIGINGEN MOET JE ALTIJD DOORGEVEN

Onderstaande wijzigingen aan het gebouw hebben mogelijk impact op de sprinklerinstallatie (aanpassen, 
bijplaatsen, verhogen densiteiten). Geef altijd door aan de eigenaar en verhuurder van je pand als je:
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Checklist voor klanten

bijkomende ruimtes installeert, zowel in de beveiligde gebouwen 
als in de aanpalende. Denk bijvoorbeeld aan inpandige burelen, box-
in-the box-systemen (zoals frigocellen), luifels, outdoorinstallaties …

extra mezzanines, wanden, bordessen, ‘walkways’ … plaatst

obstructies plaatst ter hoogte van het plafond. Bijvoorbeeld: 
cooling units, verwarmingstoestellen, verlichtingsarmaturen …

extra lichtstraten, koepels, RWA’s of rookgordijnen wil installeren

volle legborden in de rekken plaatst

goederen hoger wil stapelen dan voorzien in de norm. Let hier 
goed op als je het gebouw onderverhuurt

andere goederen stockeert dan aanvankelijk was voorzien/ 
doorgegeven. Denk in het bijzonder aan: gassen, ontvlambare 
vloeistoffen, oxidizers, chemicaliën, aërosolen, expanded plastics 
(bv. schuimplastics, waxen …), lege paletten, open top combustible 
containers, rubberbanden, ‘hanging garment’, producten die heftig 
reageren met water, vuurwerk en explosieven

gewijzigde verpakkingsvormen opslaat

Exemple 1 : les réfrigérateurs arrivaient autrefois dans des cartons, aujourd’hui 
ils arrivent dans des emballages rétractables et du polystyrène.

Exemple 2 : les produits en fûts métalliques arrivent désormais souvent emballés 
dans des bidons en plastique

je vaste stapelwijze verandert. Bijvoorbeeld: blokstapeling i.p.v. 
rekstapeling

bestaande compartimentering wegneemt (bv. een branddeur 
of brandpoort verwijdert, gewoon glas plaatst in bestaande 
compartimentswand, doorvoeringen maakt in deze wanden zonder 
ze af te dichten, een brandmuur sloopt…)

verwarming in de gebouwen buiten dienst stelt of wegneemt. 
Je moet immers altijd een temperatuur van 4 °C kunnen garanderen 
(ter hoogte van het plafond), anders moet je overschakelen naar een 
droog (deluge) sprinklersysteem of een systeem met antivriesmiddel
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Disclaimer: Deze richtlijnen en adviezen zijn niet-limitatief en indien blijkt 
dat er in de praktijk andere risico’s optreden, is de huurder verantwoordelijk 
om deze risico’s te analyseren en de nodige preventiemaatregelen te 
nemen om hieraan te verhelpen. In elk geval informeert hij steeds de 
verhuurder betreffende de opgetreden risico’s.

In samenwerking met

Vragen? 
Opmerkingen?
Contacteer ons!

Telefoon: 	 +32 (0)52 338 400
E-mail:	  info@wdp.eu

www.wdp.eu


